
PREGLED POTREBNOG BROJA APARATA ZA GAŠENJE POŽARA 
U ZAVISNOSTI OD POVRŠINE ŠTIĆENOG PROSTORA 

I POŽARNOG OPTEREĆENJA 
 
 

Površina 
objekta m2 

Požarno opterećenje 
        Nisko          Srednje          Visoko  

    do 1 MJ/m2    od 1 do 2 MJ/m2     iznad 2 MJ/m2 

   50 2 2 2 
  100 2 2 3 
  150 2 3 3 
  200 3 3 4 
  300 3 3 5 
  400 3 4 6 
  500 3 4 7 
  750 4 6 9 
1.000 5 7 12 
2.000 6 9 17 
3.000 7 12 22 
4.000 10 17 32 
5.000 12 22 42 
6.000 15 27 52 
7.000 17 32 62 
8.000 20 37 72 
9.000 22 42 82 

             10.000 27 52 102 
 


